Obiekt:

Temat:

Zamawiajacy:

Projektant:

Zawarto$¢ opracowania:
1. Opis techniczny
2. Zestawiania materialéw
3. Rysunki robocze wg spisu

METRYKA PROJEKTU

Sala Gimnastyczna z zapleczem socjalnym
przy Szkole Podstawowej w Kartowicach ul. Kolejowa 9

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

GMINA POPIELOW
46-090 Popielow ul. Opolska 13

inz. Zbigniew SOCHA

IEREE S

iri#.

Data opracowania
maj 2007




ZAWARTOSC TECZKI

- Metryka projektu

- Opis techniczny stron 1-6
- Specyfikacja wentylacji mechanicznej stron 1 —-12
- DTR podgrzewacz CW stron 3

- Dobor naczynia wzbiorczego i zaworoéw bezpieczenstwa str.2
- DTR naczynie wzbiorcze

- DTR przepompowni $ciekoéw typ Meprozet stron 1-2

- DTR — Regulator temperatury AVIB (PN16)  stron 1-2

- RYSUNKI

- Plan sytuacyjny rysnr0
- Razut parteru — instalacja wentylacji rys nr 1
- Rzut dachu - instalacja wentylacji rys nr 2

- Przekroje 1-1; 2-2 ; 3-3; rys nr 3

- Instalacja centralnego ogrzewania rys nr 4

- Rozwinigcie instalacji co rysnr 5

- Instalacja wody rys nr 6
- Rozwinigcie instalacji wody rys nr 7

- Instalacja kanalizacji sanitarnej rysnr 8

- Profile kanalizacji sanitarnej rysnr 9

- Profile przytaczy rys nr 10

- Schemat rozdzielni ciepta rysnr 11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE W KARLOWICACH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

» Projekt architektury i konstrukciji

» Zapewnienia dostawy wody i ciepta oraz warunki wigczenia do istnigjgcych
sieci wody i kanalizacji

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz.U z 2002r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75 p0oz.690)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844) ze zmianami  z dnia 11 czerwca 2002r. Dz.U.nr 91

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowiane (Dz.U. Nr 89, poz.414, z
pézn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowsj. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

2. INSTALACJE CIEPLNE
2.1 ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH

W czesci podpiwniczonej budynku szkoly znajduje sie kottownia z kottem olejowym
firmy WIESSMAN o mocy 170 kW.

Budynek szkoly zostat ocieplony.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji grzewczej budynku istniejgcego wynosi

70 kw

Zapotrzebowanie ciepta dla sali gimnastycznej:

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa 25 kW
—~ Wentylacja mechaniczna 9 kW
— Aparaty grzewczo wentylacyjne sali gimnastycznej 48 kW

RAZEM 82 kW




Istniejacy kociot pokrywa zapotrzebowanie na ciepto budynku istniejgcego i
projektowanej sali gimnastyczne.

Automatyka kotta steruje:

- pompg obiegowg kotla

- pompg i zaworem trojdrogowym dla mieszkan

- pompa obiegowa i zaworem tréjdrogowym dla szkoty

W kottowni nalezy:

=  Wymieni¢ pompe UPE32-80 na pompe UPE32-120F

= Wymieni¢ zawor tréjdrogowy HRE3 d=40 na d=50 mm

= Przebudowag istniejgcy rozdzielacz tak aby bylo mozliwe podigczenie dodatkowego
odgatezienia dla sali gimnastycznej

= Na istniejgcych obiegach instalacji dla szkoty i na obiegu projektowanym zamontowac na
zasilaniu zawory kulowe, a na powrocie zawory regulacji przeptywu HYDROKONTROL z
koncéwkami pomiarowymi

2. WEZEL CIEPLNY SALI GIMNASTYCZNEJ

‘Woda grzewcza dostarczana jest do rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym sali
gimnastycznej gdzie nastgpi rozdziat ciepta na obiegi:

- do aparatéw grzewczo wentylacyjnych i nagrzewnicy wentylacyjnej

- dla wymiennikow cieptej wody

- dla instalacji grzejnikowej

Zatozono, ze wymienniki cieptej wody podgrzewane beda po zajgciach szkolnych i w
nocy tzn. W czasie gdy nie pracuje wentylacja, instalacja grzewcza pracuje na
obnizonych parametrach dyzurnych.

W dzien nastepuje dogrzanie cieptej wody w ilosciach wynikajacych z biezgcych
rozbiorow.

Instalacje z kottowni do pomieszczenia technicznego, do wymiennikow cieptej wody
wykonaé z rur stalowych czarych. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne.

Zabezpieczenie wymiennikow cieptej wody stanowi Naczynie wzbiorcze przeponowe
REFIX DIT5 poj. 80 | i zawiory bezpieczeristwa SYR W 2115

d=25 mm

Probe szczelnosci wykonaé wodg przy ciSnieniu 4 bar.

Préby i odbiory wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400 — Urzgdzenia c.o w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

. Wszystkie elementy stalowe, staliwne nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg
ftalowa 1x farbg podktadowa i 2xfarbg nawierzchniowa, Rurociagi grzewcze
napowietrzne zaizolowaé pianka poliuretanowg gr. 20 mm z ptaszczem z folii
wykonag kolorystyczne oznakowanie rurociggow

3. INSTALACJE GRZEWCZE
3.1 INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Instalacje wykonaé z rur z tworzyw sztucznych z wkiadkg aluminiowa firmy TCE.
Rurociagi prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki w wezu PESCHLA lub w
izolacji
Zaprojektowano grzejniki firmy VNH z wbudowanymi zaworami termoregulacyjnymi.
Do kazdego grzejnika zaméwi¢ dodatkowo gtowice termostatyczna,
zaworek odpowietrzajacy i zawory powrotne podwajne.
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W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

Prébe szczelno$ci wykonad wodg przy cisnieniu 4 bar.

Préby i odbiory wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400 — Urzadzenia ¢.0 w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

3. INSTALACJA DO NAGRZEWNIC | WYMIENNIKOW CIEPLEJ WODY

Do ogrzewania sali éwiczer: zaprojektowano dwa aparaty grzeczo wentylacyjne LEO
25M firmy Fowair ze sterownikami VNT20 . Aparaty zamontowac na wysokosci 4 na
wspornikach firmy Fowair.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem.

Rurociagi montowaé na typowej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu
Rurociagi nalezy izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii w
kolorze biatym o gruboséci 20 mm dia rur d<25 mm i 30 mm dia rur o d>25 mm.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

Na przewodach zasilajgcych przy nagrzewnicach zamontowa¢ zawory

odcinajgce na powrotach zamontowac¢ zawory regulacji przeplywu hydrokontrol
Sterowanie temperatury w sali éwiczen regulatorem VNT20 poprzez uruchamianie
wentylatora i automatyczng regulacjg obrotéw wentylatora w zaleznosci od
chwilowych potrzeb cieplnych sali.

Prébe szczelnosci wykonaé wodg przy cisnieniu 4 bar.

Préby i odbiory wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje do wymiennikow wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem

4. INSTALACJE WODOCIAGOWE
4.1 PRZYLACZE WODY

Woda do budynku dostarczana bedzie z sieci wodociggowej przytaczem PEG3
Wiaczenie do sieci wykonac¢ przy pomocy nawiertki NN z zasuwg d=50 mm

Na sieci zabudowaé hydrant nadziemny d=80 mm z zasuwg odcinajaca. Wiaczenie
do sieci dla hydrantu wykonaé przez wbudowanie tréjnika PVC 110/90/110.
Rurociggi przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i stuzby
geodezyjne. Nalezy zabudowaé zasuwy z trzpieniem gumowanym np. HAWLE typ. E
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe wodnag szczelnosci przy cisnieniu 1 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac
wodg wodociagowa, Plukanie zakoriczyé badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700

Na przylaczu wody pitnej w pomieszczeniu szatni zamontowac kolejno:

Zawor kulowy, wodomierz sprzezony POWOGAZ- MW/JS 50/2,5-S zawor
antyskazeniowy i zawor kulowy.

4.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z pojemnosciowych podgrzewaczy wody
GALMET o pojemnosci 1200 | szt.2.

llo¢ kapigcych sie 30 oséb x 40 1=1200 | - przyjeto zapas cieptej wody dla 60 oséb
Sterowanie temperaturg cieptej wody zaworami bezposredniego dziatania firmy

DANFOSS typ. AVTB d=25 o zakresie nastaw 30-60°C
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Cyrkulacje wody cieptej wymusza¢ bedzie pompa cyrkulacyjna UPS25-60B.
Woda zimna i ciepta dla natryskéw dostarczana bedzie po zmieszaniu w
mieszaczach.
Instalacje wykonaé z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych. Przewody prowadzié w
warstwie izolacyjnej posadzki bruzdach . Przewody wody cieptej i cyrkulacji
izolowad otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji dia wody
cieptej minimum 10 mm. Rurociggi wody zimnej izolowac otuling zimnochronng,
Armacell Sh/Armaflex lub Thermaflex o grubosci minimum 6 mm.
Jako armature stosowad:
= umywalki jednootworowe z bateriami sztorcowymi CONTROMIX z mieszaczem
= baterie natryskowe SPORTING i tradycyjne
= mieszacz wody PREMIXS0 171"
» Miski ustepowe kompaktowe
» W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zamontowaé miske ustepowaq i
umywalke dla niepetnosprawnych, pohwyty przy misce ustepowej pohwyty i
rozkladane krzesetko przy natrysku
= Baseny natryskowe blaszane emaliowane
» W pomieszczeniu WC z pisuarami zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka
do weza chromowane
» baseny do mycia ndg (zlewy ze stali kwasoodpornej zamontowac na
wysokoséci 40 cm od posadzki

Wszystkie podejscia pod przybory kryte w Scianach.
4.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano kompletne szafki hydrantowe wnekowe z zaworem d=25 mm, z
wezem péisztywnym o dtugosci 30 m.

Nalezy zastosowaé szafki z atestem.

Hydranty nalezy oznakowaé za pomocg znakow bezpieczenstwa wedtug PN - N -
01256 - 01: 1992, znak numer 12.

Instalacje do hydrantéw zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

Rurociagi wody izolowaé otuling zimnochronng, Armaceli Sh/Armaflex lub
Thermaflex o grubosci minimum 6 mm.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI

Scieki odprowadzane beda do przepompowni $ciekow, ktéra przettacza je do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Wymagane parametry pompowni:
pompa z rozdrabniaczem o wydajnosci 10.8 m>h i podnoszeniu 3 m H0
przewod ttoczny PE6G3
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na
uszczelke gumowg

Rurociagi przyziemia ukladaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypke wykopu
nalezy wykonaé piaskiem recznie do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury starannie
ubijajac i podbijajac rure. Dalsza zasypke nalezy wykona¢ warstwami starannie
zageszczajgc. Do zageszczania mozna uzyé wibratoréw lekkich ptaszczyznowych (o
masie do 100 kg). Materiat uzyty do zasypu powinien by¢ bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziaristy wg. PN-86/B-02480.
Zaprojektowano rury wywiewne kratki Sciekowe, czyszczaki



Odprowadzenie skroplin z centrali wykona¢ z rur wodociggowych z tworzyw
sztucznych d= 25 mm. Instalacje odwodnienia central przed wigczeniem do pionu
kanalizacyjnego zasyfonowad.

Wszystkie podej$cia pod przybory kryte w $cianach.

6. WENTYLACJA

Wentylacja zapewnia w pomieszczeniach:

- 4 wymiany w szatniach

- 5 wymian w umywalniach

50 m3/h dla miski ustepowej

30 m*h dla pisuaru

- 1 do 2 wymian powietrza w pozostalych pomieszczeniach

{

Wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng zaprojektowano dla pomieszczen

zaplecza sali, dla pozostatych pomieszczer wentylacje grawitacyjna.

- W czasie przerwy w zajeciach przewidziano przewietrzanie sali cwiczen przez
uchylanie gérnych okien po obu stronach sali.

- Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do korytarzy nawietrzakami ZLA160
firmy HELIOS. Nawietrzaki montowac na wysoko$ci minimum 2m od posadzki

6.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN WC

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna z wentylatorami TD500/160 LS.
Wentylacja uruchamiana godzine przed rozpoczgciem zaje¢ i wytgczana godzing po
zajeciach.

Instalacje wykonaé z rur SPIRO. Podejécia pod zawory wentylacyjne przewodami
elastycznymi o dobrych wtasciwosciach ttumigcych

6.2 WENTYLACJA POMIESZCZEN ZAPLECZA

Zaprojektowano centrale z wymiennikiem krzyzowym MISTRAL 1600. z centralg zaméwié
nagrzewnice wodng o mocy 9 kW i sterownik RC1
Sterownik moze pracowaé w jednym z dwéch trybow.

. sterowanie automatyczne
. sterowanie reczne
Funkcje realizowane przez sterownik:
. 7 programéw wbudowanych
. 3 programy definiowane przez uzytkownika
. 4 zakresy wydajnosci pracy
. funkcja wietrzenia z regulowanym czasem
. funkcja rozmrozenia wymiennika ciepfa
. informacja o koniecznosci wymiany filtrow
. zatrzymanie centrali w przypadku pozaru
. sterowanie elektroniczne nagrzewnic elektrycznych:wstepnej i wtdrnej poprzez

czujnik kanatowy

N sterownik rozbudowagé o funkcje:
o sygnalizaciji 2 presostatow (np. filtrow)
. plynnego sterowania zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy wodnej

Do nawiewu | wywiewu przewidziano kratki stalowe malowane proszkowo z pionowym i
poziomym ukitadem kierownic i z przepustnica regulacyjna.
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Przewody wentylacyjne nalezy obudowacé.
Instalacje wykonac z przewodéw SPIRO i przewodéw prostokatnych z blachy stalowe;
ocynkowanej typ Al ze ztgczami LTG. Na nawiewie i wywiewwie zaprojektowano ttumiki.
Wentylacja uruchamiana godzine przed rozpoczeciem zajg€ i wylgczana godzing po
zajeciach.

6

. ZESTAWIENIE URZADZEN

1

Wentylator kanalowy VENTURE INDUSTRIESS TD500/16 LS szt.2
U=220V

0.1

Cwentrala nawiewno wywiewna MISTRAL 1600 wykonanie lewe
U=380V Z nagrzewnicg wodng i sterownikiem RCA

1.4

Aparaty grzewczo wentylacyjne LEO 25M firmy Fowair ze
sterownikami VNT20 szt. 2

1

2
3
4

Pompownia $ciekow MEPROZET d=800 mm z pompg NURT
50PZMO,75 /SZ-2 Z ROZDZIELNIA ZASILAJACA

0,75 Kw

Razem

3,25 kW

Mozna zastosowaé urzadzenia innych firm o projektowanych parametrach

Opracowat

Inz. Zbigniew Socha



Wy1 - Wyrzutowy

Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
I
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]{ Pow. calk. [m2]| Producent
wyrzutnia $cienna
Wyl| 1 1 w Z ruchomymi L= 350|H= 350 stal Ogolne
lopatkami
Przew6d
1 = = 350| 1= 0.5 .56
Wyl| 2 K prostokatny a= 350| b 1= 402 ocynk 6 0 Ogblne
Symetryczne
Wyl | 3 1 RS przejscie a= 350| b= 350]|d= 315|g= 60{l= 355| ocynk 0.50 0.50 Ogdlne
kolo/prostokat
Wyl| 4 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 315|11 = 4860 ocynk 4.81 4.81 _Ogolne
wyl|s| 4 BSE Kolano alfa= 90| r= 1 |dl=315 oeynk | 0.73 2.94 Ogolne
segmentowe
Wyl | 6 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 315[11= 171 ocynk 0.17 0.17 Qgblne
Wyl| 7 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 315[1i = 4447 ocynk 4.40 440 Ogdblne
Wyl | 8 1 oC1* Odsadzka okragla | d1 = 315| e= 363 |11 = 897 ocynk 1.36 1.36 Ogdblne
Wyl| 9 2 MFA Zlaczka mufowa | d1= 315 ocynk 0.13 0.27 Ogdlne
Redukeja ,
1 dl = = 31511 = 02 23
Wyl|10 USE symetryczna 355 mm 3 85 ocynk 3 0 Ogolne
Wyllll 1 TUBE* Przewdd o_n‘wm&\ dl = 355|11= 315 ocynk 0.35 0.35 Om&:o
s e

I's
‘\
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WC2 - Wywiewny

Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Tvp Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Gémmm
Wyrzutnia )
* == =
we2| 1 1 CRC1 dachowa okragla d= 160| 1= 272 ocynk Ogolne
WC21 2 3 MFA Ziaczka mufowa | d1 = 160 ocynk 0.05 0.14 Ogdlne
wez|3| 1 crpi*  |Podstawadachowal o o0l 550 A= 360B=360| ocynk Ogdine
okragla
weal 4] 2 BSE Kolano alfa= 80| r= 1 |di= 160 ocynk 0.17 0.34 Ogblne
segmentowe )
WwC2| 5 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 160]11 = 1330 ocynk 0.67 0.67 QOgdlne
WC2{ 6 1 TUBE* Przewdd okr dl= 16011 = 148 ocynk 0.07 0.07 Ogolne
WC2{ 7 1 TUBE* Przewdd okr: d1 = 160|11 = 2989 ocynk 1.50 1.50 Qgblne
wC2| 8 1 TUBE* Przewod okr dl= 160{11 = 294 ocynk 0.15 0.15 Qgolne
we2| 9 1 BGE Kolano prasowane jalfa= 90| r= 1 |dl= 160 ocynk 0.19 0.19 QOgblne
WC2)10 1 TUBE* Przewdd okr dl= 160{11 = 536 ocynk 0.27 0.27 Ogblne
wez|u| 1 BSE Kolano | 1o 90]r= 1 |d1=160 ocynk 0.19 0.19 Ogblne
segmeniowe ) .
Okragly kréciec )
N * = =
wC2(12 CFC clastyezny d= 160| 1= 120 ocynk Omo:,a
Wentylator WENTURE 1850 obr/min
WC2113 1 TD500/160 LS | kanalowy okragly | d= 160| 1= 340 N=50W
in-li INDUSTRIES
in-line U=220V
Symetryczny
WC2|14 1 ARE trojnik 90 stopniz [ d1 = 160{d2 = 160 |d3 = 125]11 = 272 ocynk 024 0.24 0Ogoblne
redukeia
WC2[15 1 TUBE* Przewdd okr: dl= 16011 = 141 ocynk 0.07 0.07 Qgolne
weczl16| 1 CP1* Cawomik 1 41 _ 160la3= 12511 = 215 ocynk 0.28 0.28 Ogélne
asymetryczny
wC2(17 1 MFA Ziaczka mufowa | 41 = 125 ocynk 0.04 0.04 Ogolne
wcal18| 3 CDI*+0 Przepustiica | 4_ 125 1= 125 ocynk Ogblne
okragla ‘
WC2119 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 125 11= 824 ocynk 0.32 0.32 QOgodlne
wczl20] 1 FLEX Przewtd = 125 1= 1142 aluminium 045 0.45 Ogolne
elastyczny
we2|21| 3 VVI* Lawor = 125 stal Ogélne
wentylacyjny
wea|22| 1 CD1*+0 Przepustnica | 4_ 160l 1= 160 ooynk Ogélne
okragla .

s
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WC2 - Wywiewny

-
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] Pow. calk. [m2} Producent Uwagi
WC2|23 1 TUBE* Przew6d ok dl= 160{11 = 351 ocynk 0.18 0.18 Ogolne
wcz|24| 1 FLEX Przewtd d= 160| 1= 617 aluminium 0.31 031 Ogélne
elastyczny
wealas| 1 VVi* Zawor D= 160 stal Ogdlne
wentylacyjny
wcz|26] 1 TUBE* Przewéd okragly | dl = 12511 = 253 ocynk 0.10 0.10 Ogolne
WC2|27 1 TUBE* Przew6d ok dl= 125]11= 262 ocynk 0.10 0.10 Ogolne
wezl2s] 1 BSE Kolano alfa= 90| r= 1 |d1=125 ocynk 0.12 0.12 Ogolne
segmentowe
WC2]29 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 125 1= 267 ocynk 0.10 0.10 Ogdlne
wez (3ol 1 FLEX Praew6d = 125 1= 614 aluminium 0.24 0.24 Ogélne
elastyczny
WC2 2 MF1* Zlaczka nyplowa | d1 = 160 ocynk 0.04 0.08 Ogblne
WC2 2 Zmuu* N~wo~§ nyplowa | dl1 = 125 ocynk 0.03 0.06 Om@_sm
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WC1 - Wywiewny

o
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Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa ﬁﬁaﬁw Material | Pow. [m2] pw. calk. [m] Producent GéwF
Wyrzutnia
* = =
WC1| 1 1 CRC1 dachowa okragla d= 160| 1= 272 ocynk Ogdlne
WC1]| 2 2 MFA Zlaczka mufowa | d1 = 160 ocynk 0.05 0.10 Ogolne
wer|3| 1 crpix  [Fodstawadashowal gyl i s50| A= 360[B=360] ocynk Ogélne
okragla
wei|4| 2 BSE Kolano 1~ 80| r= 1 [d1=160 oynk | 017 | 034 | Ogone
segmentowe
WC1| 5 1 TUBE* Przewéd okr! d1= 160[11 = 1330 ocynk 0.67 0.67 Ogolne
WC1| 6 1 TUBE* Przewéd okr dl= 160}11 = 148 ocynk 0.07 0.07 Ogodlne
WC1| 7 1 TUBE* Przewod okr dl = 16011 = 3381 ocynk 1.70 1.70 Ogdlne
WCl| 8 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 160]11 = 501 ocynk 0.25 0.25 Ogolne
WC1] 9 2 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 [dl= 160 ocynk 0.19 0.38 Ogolne
WC1|10 1 TUBE* Przewdd okr: dl = 160| 11 = 456 ocynk 0.23 0.23 Ogdlne
WC1]11 1 TUBE* Przewdd okr: dl= 160/11= 170 ocynk 0.09 0.09 Ogodlne
wci|i2| 2 CFC* Okragly kebeiee |4 _ 16l 1= 120 ocynk Ogélne
elastyczny
1850
weilis| 1 | Tosooneors | WemvEer 1y g0l 1= 340 INDUSTRIE| i
kanalowy okragly S N=50W
=220V
Symetryczny
WC1|14 1 ARE trojnik 90 stopniz | d1 = 160{d2= 125 |d3 = 160{11 = 338 ocynk 0.30 0.30 Ogélne
redukcia
WC1]15 4 MFA Zlaczka mufowa | d1 = 125 ocynk 0.04 0.15 Ogdlne
Przepustnica \
* = 1= 125
WCl|16] 4 CD1*+0 okragla 125 ocynk Ogolne
WC1}17 1 TUBE* Przewdd okr dl= 125/11 = 906 ocynk 0.36 0.36 Ogdlne
wcifis| 4 VVI* Zawor - 125 stal Ogélne
wentylacyjny
WC1]19 1 TUBE* Przewdd okragly | dl1 = 160|11= 276 ocynk 0.14 0.14 Ogdlne
Symetryczny _ _ ] .
1 . = d3= 1 = 215 0.2 21
WC1|20 ATE tréinik 90 stopni dl = 160 25111= 21 ocynk 1 0 Ogolne
WC1}21 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 16011 = 235 ocynk 0.12 0.12 Ogodlne
Symetryczny
WC1|22] 1 ARE trojnik 90 stopniz [ d1 = 160{d2= 125 [d3 = 125|11 = 293| ocynk 0.25 0.25 Ogolne
redukcja




WC1 - Wywiewny

Strona2z 2

Sys, |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] pw. calk. [m] Producent Gsmmm

wci|23] 1 BSE Kolano afa= 90| r= 1 [d1=125 ocynk 0.12 0.12 Ogolne
segmentowe

WC1|24] 2 TUBE* Przewdd okragly | dl = 125]11 = 53 ooynk 0.02 0.04 Ogolne

wci|as| 1 FLEX Przewod - 125/ 1= 6% aluminium| 0.7 027 | Ogdlne
elastyczny

wcil2s| 1 FLEX Przewéd d= 125/ 1= 622 aluminium | 024 024 Ogélne
elastyczny

wci|27] 1 FLEX Przewdd d= 125/ 1= 626 aluminium |  0.25 025 Ogolne
elastyczny

WC1 1 MF1* Zlaczka nyplowa | d1 = 160 ocynk 0.04 0.04 Ogdlne

WCl1 1 MF1* Lm*moN_S nyplowa { dl = 125 ocynk 0.03 0,03 Omo_uo

P \I/




W1 - Wywiewny

S
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa ﬂ@n:&.% Material | Pow. [m21}| Pow. calk. [m2]] Producent
wil1] 1 USE Redukeja dl= 355|d2= 315[11= 151 ocynk | 030 0.30 Ogolne
symetryczna
Wl]|2 4 MFA Zlaczka mufowa | d1 = 315 ocynk 0.13 0.53 Ogolne
Wi|[3] 1 OC1* Odsadzka okragla | dl = 315| e= 288 |11~ 706 ooynk | 1.10 1.10 Ogdine
Thumik kanalowy
* = =
W14 1 cs1 okragly 315] 1= 1000 ocynk Ogolne
W1]5 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1= 315111 = 1697 ocynk 1.68 1.68 Ogélne
wile| 1 BSE Kolano alfa= 90| r= 1 |dl=315 ooynk | 0.73 0.73 Ogolne
segmenfowe - .
Symetryczny _ .
1 E . = d3= 20 = . .
w1]7 AT tr6inik 90 stopni dl= 315 011= 330 ocynk 0.62 0.62 Omo_aw
W1}|8 1 TUBE* Przewod okr: dl= 315|11= 368 ocynk 0.36 0.36 Ogolne
Tréjnik
wilo| 1 TC1* SYmetryZilyZ | 41 _ 315/11= 299 | a= 200|b= 200{¢= 50| ocynk | 045 0.45 Ogélne
odejsciem
prostokat.
Wwi1jio 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 315]|11 = 4701 ocynk 4.65 4.65 Ogoine
Tréjnik
wi 1| 2 TCH* SymetryZyz | 41— 315|11= 400| a= 200{b= 200{e= 50| ocynk | 0.55 111 Ogolne
odejéciem
prostokat.
W1 [12 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 315]11 = 1542 ocynk 1.53 1.53 Ogolne
w1 (13| 1 USE Redukeja | 41 _ 315142 = 250 |11~ 266 ocynk | 038 0.38 Ogolne
symetryczna
W1 |14 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 3198 ocynk 2.51 2.51 Ogblne
Tréjnik
wi 15| 2 TCI* SYmEMyGZRYZ | g1 = 250[11= 500| a= 200|b= 300e= 50| ocynk | 0.54 1.07 Ogélne
odejsciem
prostokat.
W1|16 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 25011 = 1398 ocynk 1.10 1.10 Ogolne
W1 |17 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 25011 = 3655 ocynk 2.87 2.87 Ogolne
Symetryczny _ _ - .
Wi |18 1 ATE tréjnik 90 stopni dl= 250|d3= 125|11= 215 ocynk 0.35 0.35 Ogolne
W1}19 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 250]11 = 2131 ocynk 1.67 1.67 Ogdlne
W1 {20 1 TUBE* Przewédd okragly | d1= 25011 = 2847 ocynk 2.23 2.23 Ogdlne
w121 1 CD1#+0 Przepustnica d= 250] 1= 250 ocynk Ogdlne
okragta _




W1 - Wywiewny

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa «555@ Material | Pow. [m2]| Pow. catk. {m2]| Producent
W1 [22 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 250[11= 124 ocynk 0.10 0.10 Ogblne
wi{2s| 1 VV1I%+MF Zawdr ~ 250 stal Ogolne
wentylacyjny
W1 |24 1 MFA Zlgczka mufowa | dl = 125 ocynk 0.04 0.04 Ogélne
wi|2s| 1 CD1#+0 wﬂﬂﬁﬁg - 125 1= 125 oeynk Ogélne
W1 {26 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 125[11 = 2470 ocynk 0.97 0.97 Ogoblne
wi|27] 1 vvi* Zawor - 125 stal Ogélne
wentylacyjny
Kratka
W1 |28 2 RG1*+DA+MF wentylacyjna L= 300|H= 200 stal Ogdlne
prostokatna
Kratka
W1 |29 2 RG1*+DA+MF wentylacyjna L= 200H= 200 stal Ogdlne
prostokatna
Kratka
W1 |30 1 RG1*+DA wentylacyjna L= 200H= 200 stal Ogolne
prostokatna .
W11]31 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200[11 = 291 ocynk 0.18 0.18 Ogdlne
wi|32] 1 BSE Kolaro 1y = 90| r= 1 |d1=200 ocynk | 0.30 0.30 Ogélne
segmeniowe
W1 {33 1 MEA Ztaczka mufowa { dl = 200 ocynk 0.06 0.06 QOgoine
wifsa| 1 CDI1%+0 wn%_mﬁw_s = 200{ 1= 200 ocynk Ogolne
W1 {35 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 200]11 = 1475 ocynk 0.93 0.93 Ogolne
Tréjnik
wi (36| 1 TC1* SYmetryezy Z | 41— 200{11= 600 | a= 200|b= 400|e= 100| ocynk | 0.55 0.55 Ogolne
odejéciem
prostokat.
W1 [37 1 DFA Zaslepka zenska | d1 = 200 ocynk 0.06 0.06 Ogodlne
wi[38| 1 X uwmmﬁm% a= 200/ b= 400| 1= 322 ocynk | 039 0.39 Ogdlne
Kratka
W1 |39 1 RG1* wentylacyjna L= 400[H= 200 stal Ogolne
prostokatna
W1 1 MF1* Zigczka nyplowa | d1=_250 ocynk 0.09 0.09 Ogolne
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:

N2 - Nawiewny

Sys,

Nr

Szt Typ

Nazwa

Material

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

Producent

Gsﬁm.ml

N2

2 ZLA 160

NAWIETRZAK

HELIOS
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N1 - Nawiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa d«v&& Material | Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Gémm.
NLf1| 1 USE Redukeja | 4 = 355/a2= 315 [11= 156 ocynk | 031 031
symetryczna
N1 |2 5 MFA Ztaezka mufowa | d1 = 315 ocynk 0.13 0.67
N3] 2 BSE Kolano 10— 90| r= 1 [d1= 315 ooynk | 073 147
segmentowe
N1 |4 1 oC1* Odsadzka okragta | d1 = 315| e= 345]11= 862 ocynk 1.31 1.31
Ni|S5 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 315[11 = 727 ocynk 0.72 0.72
N |6| 1 g | Thmikkanalowy | 350 12 1000 ocynk
okragly
Asymetryczne
N1 |7 2 RA przejscie a= 310 b= 500|d= 315|g= 60|l= 250]|e= O 3 ocynk 0.50 1.01
koto/prostokat
RH1*+wodna| Nagrzewnica - _ -
Nl |8 1 oKW prostokatna a= 310 b= 500| 1= 120 9kW
Nl j9 1 TUBE* Przewdd o_c.mm@ dl= 315/11= 601 ocynk 0.59 0.59
Symetryczny
N1 |10 1 ARE tedinik 90 stopniz | d1 = 315|{d2= 200 {d3= 315 |11 = 653 ocynk 1.06 1.06
redukeig
N1 jil 1 TUBE* Przewdd o_a.m&&\ dl = 315[11= 218 ocynk 0.22 0.22
Symetryczny - _ -
N1 {12 1 ATE tr6inik 90 stopni dl = 315|d3= 200(11= 330 ocynk 0.62 0.62
Asymetryczne
N1 |13 1 RA przejécie a= 160 b= 300|d= 315|g= 60|i= 158|e= 8 78 ocynk 0.17 0.17
kolo/prostokat
Przewdd
N1 |14 9 K prostokatny a 160 b= 300} I= 1500 ocynk 1.38 12.42
Przewéd
N1 |15 1 K prostokatny a= 160 b= 300| 1= 424 ocynk 0.39 0.39
Trojnik prosty z
NI |16 1 TR1* prostokatnym a= 160 b= 300] g= 160 |h= 200{1= 400 |e= 200 80 (13 = 100{ ocynk 0.44 0.44
odejsciem
Asymetryczne
N1 |17 1 RA przejicie a= 160l b= 300|d= 160|g= 40|1= 459 |e= O 0 ocynk 0.44 0.44
kolo/prostokat
N1 |18 1 TUBE* Przewéd okragly dl = 160|11 = 885 ocynk 0.44 0.44
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N1 - Nawiewny

Sys, INr{ Szt Typ Nazwa qﬁaﬁm Material | Pow. [m2]]{ Pow. calk. [m2] Giwmh
Tréjmik
N1 [19f 1 TCI1* SYmelryeanyz | g1 = 160{11= 400 | a= 100 |b= 200{e= 50 ocynk | 027 0.27
odejsciem
prostokat. ;
N1 |20 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 160] 11 = 4556 ocynk 2.29 2.29
N1 |21 1 TUBE* Przewod owﬁm@ dl = 160] 11 = 6000 ocynk 3.01 3.01
N1 |22 i TUBE* Przew6d o_ﬁmm*% dl = 160|11 = 3986 ocynk 2.00 2.00
Tréjmk
N1 23] 1 TC1* SYmEIryezny 2 | 41~ 160/11= 800 |a= 150 |b= 600e= 50 ocynk | 052 0.52
odejsciem
prostokat.
N1 |24 1 DFA Za$lepka zenska | d1 = 160 ocynk 0.04 0.04
Kratka
N1 {25 1 RG1* wentylacyjna L= 600 H= 150 stal
prostokatna _
Kratka
N1 |26 1 RG1* wentylacyjna L= 2000H= 100 stal
prostokatna
Przewdd
3 = = 200( 1= .
N1 |27 K prostokatny a 160] b 1500 ocynk 1.08 324
Przewod
1 [ = = 200| 1= 3 .
N1 }28 K prostokatny a 160{ b 1298 ocynk 0.9 0.93
N1 {29 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 | a= 160|b= 200(d= 200[e= 50 |f= 50 |r= 100 ocynk 0.41 041
NI [30] 1 K Przewéd 1 o 160| b= 200] 1= 520 ooyak | 037 037
prostokatny
N [31] 1 RD1* Przepustnica |, _ 160l b= 200| 1= 120 ocynk
prostokatna
Trojnik prosty z
N1 |32 1 TR1* prostokatnym a= 160 b= 200| g= 150{h= 800|1= 1000|e= 500{f= 80 |13= 50| ocynk 0.81 0.81
odejSciem
N1 |33 1 BO Zaslepka a= 160 b= 200 ocynk 0.03 0.03
Kratka
N1 |34 1 RG1#* wentylacyjna L= 800|H= 150 stal
prostokatna
N1 |35 3 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 200 ocynk 0.06 0.18
Ni[36| 2 | cpiso | PrERUSER | o 00l 1= 200 ocynk
okragla
NI [37] 1 TUBE*__| Przewdd okragly | dl = 200[ 11 = 5570 ocynk | 3.50 3.50
N1 {38 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 200 ocynk 0.30 0.30
N1 {39 1 TUBE* Przewéd okragly [ d1= 200|111 = 853 ocynk 0.54 0.54
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N1 - Nawiewny
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Sys. [Nr{ Szt. Typ Nazwa Wymia Materiat | Pow. [m2]| Pow. calk. [m2]| Uwagi
Tréjnik
N1 |40] 1 TC1* SYmetryczny z | 41~ 200/11= 800|a= 200 |b= 600|e= 50 ocynk | 0.63 0.63
odejsciem
prostokat.
N1 {41 2 DFA Zaslepka zeniska | d1 = 200 ocynk 0.06 0.11
Kratka
N1 |42 1 RG1* wentylacyjna L= 600 H= 200 stal
prostokatna .
N1 |43 1 TUBE* Przewod o_c.mumr&\ dl= 200j11= 560 ocynk 0.35 0.35
Tréjnik
NI [44] 1 TC1* SYmeUyCzny 2 | 41 = 00|11 = 400 | a=~ 200 |b= 200le= 50 ocynk | 034 0.34
odejsciem
prostokat.
N1 |45 1 TUBE* Przewéd okragly | dl= 200]|11= 456 ocynk 0.29 0.29
N1 [46| 4 BSE Kolano 1 sita= 90| r= 1 |d1= 200 ocynk | 030 1.18
segmentowe
N1 [47 1 TUBE* Przewdd owﬂmq dl = 200|11= 386 ocynk 0.24 0.24
N1 |48 1 TUBE* Przewdd o_ﬂmm? dl= 200[11= 502 ocynk 0.32 0.32
Tréjnik
NI |49 1 TCI* SYmetryezny2 | 41 = 200{11= 600 | a= 200 [b= 400{e= 50 ocynk | 049 0.49
odejsciem
prostokat.
Kratka
N1 |so| 1 RG1* wentylacyjna | L= 400| H= 200 stal
prostokatna
Przepustnica - - -
N1 |51 1 RD1#* prostokatna a= 200/ b= 2001 120 ocynk
N1 [s2] 1 K Emﬂﬁ& a= 200[ b= 200 1= 100 ocynk | 0.8 0.08
Kratka
N1 |s3| 1 RG1* wentylacyjna | L= 200{ H= 200 stal
prostokatna
N1 2 MF1* Zlaczka nyplowa | d1 = 160 ocynk 0.04 0.08

A



CZ1 - Czerpny

Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa AIEMBEQ Material | Pow. [m2]] Pow. calk. [m2]| Producent
CzZ1| 1 1 TUBE* Przewédd okragly |d1 = 355]11 = 622 ocynk 0.69 0.69 Ogolne
CZ1| 2 1 OC1* Odsadzka okragla | dl = 355| ¢ = 224(11 = 553 ocynk 1.00 1.00 Ogoblne
CZ1{3 1 MFA Zlaczka mufowa {dl = 355 ocynk 0.15 0.15 Ogolne
Symetryczne
CZ1| 4 1 RS przejécie a= 400/ b= 400jd= 355[g= 60j1= 200} ocynk 0.32 0.32 Ogdlne
kolo/prostokat
Przew6d
1 = = 400| 1= . 0.58 y
CZ1| § K prostokatny a= 400|b 360 ocynk 0.58 Ogdlne
czerpnia §cienna ze| . _ _ .
CZi| 6 1 CZ statymi fopatkami L= 400{H= 400 stal Ogdlne
czi|7| 1 centrala MISTRAL 1600 PRO-VENT
ionﬁ_uok_um
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Zbiorniki o duzych pojemnosciach mogg wystepowac jako:
a) wymienniki z wezownica spiraing .

b) wymienniki z dwiema

c) zasobniki cieptej wody

wezownicami do kolektoréw stonecznych

d) elektryczne ogrzewacze wody (z.grzatkami elektrycznymi o duzej mocy)

UWAGA: anode nalezy wymieniac przynajmniej co 12 miesigcy

B N
Anoda magnezova - of
- e

Schemat wymiennika typu a

raLe
x....é?ff... , e
K Wesownioa
-t e ERIEAINS,
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o

Andr bed
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TR Enads magnezowa
et zh.emaliow.}

.. Grzatka

Weiownina

clocubdacks

f\\s{eﬂecmt—r

Parametry techniczne:
SGW(S) { SGW(S) | SGW(S) | SGW(S) | SGW(S) | SGW(S)

500 600 800 1000 1200 1500
hi 340 340 410 410 410 410
h2 420 420 490 490 490 490
h3 620 620 670 590 690 690
h4 825 825 850 895 895 895
h5 880 880 905 950 950 950
hé 945 945 a50 1015 1015 1015
h7 1170 1170 1130 1240 1240 1240
h8 1250 1560 1210 1520 1830 2310
h9 300 300 370 370 370 370
L fmm] 1540 1750 1570 1880 2190 2670
D fmm] 840 1040

P U U, SO, 1, PUIDIIUAUIURE N, JUVIRY - B P DU : B B A1 2T e, T

FUUUIY § AN DU I SOy S R P DS

INONT NK 18



Jalmet

Ry
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d [mm] 700 | 900
s [mmj 70
p [mm] 550
m fmm] 100
SGW | SGW | SGW | SGW | SGW | SGW
() | (8) | (8) | (5) (s) (8)
500 | 600 | 800 ; 1000 | 1200 | 1500
Powierzchnia wymiennika
do kolektora stonecznego 2,1 2,1 2,38 | 2,67 2,67 2,67
[m?]
Pownerzzchma wymiennika 1,16 | 1,06 | 1,19 | 1,48 | 1,48 | 1,48
c.0. [m<}
Moc wymiennika c.o.
28 2e 28 3% 3% 26
70/10/45 °C [kW] ®
Wydajnos¢ [I/h] 680 680 700 880 880 830
Moc wymiennika kolektora
8 64,8
70/10/45 °C [kW] 50,4 50,4 57,6 64,8 &4, ;
Wydajnos¢ [i/h] 1230 { 1230 | 1410 | 1580 | 1580 | 1580
Moc wymiennika c.o.
80/10/45 °C [kW] 37,4 1 37,4 | 8,4 48 48 48
Wydajnos¢ [I/h] 910 910 940 | 1170 | 1170 | 1170
Moc wymiennika kolektora
67,2 { 67,2 A4 86,4 86,4
80/10/45 °C [kW] ! ! 76,8 | 86
Zapotrz. na wode grzew.
2 kotla c.o. [m3/hl 1640 | 1640 | 1880 | 2110 | 2110 | 2110
Najwyzsze cisnienie
robocze [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

@ drukuyj

..................................................................................................................................

P. P. U. H. GALMET S. D. R. GALARA spéika jawna
48-100 Giubczyce, ul. Raciborska 36
tel. (077) 40 34 500, faks: (077) 40 34 599
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Numer projektu: sala gimnastyczna

Nazwa projektu:

Karlowice

Zabezpieczenie instalacji cieplej wody uzytkowej

Pozycja
1

Nr art.
7316800

HoS§¢ Tekst

1

refix DIT5 80, 10 bar, zielony

Typ : DIT5 80
Pojemnosé calkowita : 80 Litrdw
Pojemnosé uzytkowa : 60 Litrdw
Dop. temperatura pracy : 70 °c
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cis. wstepne ustaw. fabr. : 4.0 bar
Cis. wstepne nastaw. : 3.8 bar
Srednica : 450 mm
Wysokosé : 925 mm
Waga : 55 kg
Przylacze : DUO DN 50
Nom. strumien objetosci : 15.0 m3/h
Kolorx : zielony

zawdr odcinajacy koilnierzowy lub kulowy
z zabezp. przed przypadkowym zamkn; DN

Typ/przytacze : /DN 50
Materiakl:
Stopient cisnienia:

OBCY PRODUKT

zawdr bezpieczefistwa, oznaczenie W, do
podgrzewaczy wody np. Syr 2115, G 1

Artykul/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejscia: G 1l
Wydajnosé grzewcza : <=250 kW
Pojemnoié podgrzewacza :<=5000 Litrdw

Cis. otwarcia zaw. bezp. 6 bar

OBCYX PRODUKT

Artykuly bez indextw nie sg produkowane przez Reflex




Numer projektu: sala gimnastvczna
Nazwa projekiu: Kariowice
Opracowat: Socha Zbianiew
Data: 2007-05-15
Uwaga:

Dane instalciji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Moc grzewcza Qsp 100 kwW

Pojemnosé instalacii c.w.u. Vsp 1.200 Litréw

max temperatura wody w podgrzewaczu tww §5 °C

min. temperatura wody w podgrzewaczu tkw 10 °C

Rozszerzalnaéd n 14 %

Cis. spocz. (z.B. Cisnienie za Drumi.) pa 4,0 bar (pf)

naczynie - W Ci$. wstepne po 3,8 bar (pi)

Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczefisiwa psv 6,0 bar (phH
_Max strumien przeplywu Vs 2,5 m3/h

2nax $rednica zbiornika 1.600 mm

Max wysokos¢ ustawienia 3.000 mm




MEPROZET

BRZEC

BRZESKA FABRYKA POMP § ARMATURY

ut. Armii Krajowej 40
49 - 384 Brzeg

fax {D77}416 23 48
httpdi wwermeprozetoom.pl

tel (07T} 416 46 31 e-mall : mackeling@meprozet.cony.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ Meprozet'

PROJEKT: Bez nazwy

AN,

Dane przepompowni Zhiomik
Maksymalny doplyw Sciekow 10.80 [m3/Mh] Nazwa zbiomika . P, D=800
Rzedna terenu 000 {m]} -

. . 3 Rzedna pokrywy zbiomilka 020 [{m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna lowicnia zbiormik 230 {m]
Rzedna rurociagu tiocznego -1.20[{m]} WysokosE zbiornika 250 [m]
Rzedna odbiornika 000[m] Srednica zbiomika 0.80[m]
Ciénienie w odbiorniku (koleldorze) 0.00 [MPa}] Rzedna alarmowa A50{m}
Srednica rurociagu doplywowego 1 160 {mm ] Rzedna gémego poziomu Sciekéw -1.65{m]}
Rzedna dna rureciggu doplywowego 1 -150[m} Rzedna dolnego poziomu Sciekow 213[m}
Kat rurociagu doplywowego 1 80f°} Rzgdna dna zbiorika 230 [m}
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm } Zapas alarmowy 0.15[m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 2 [m]} Wysoko$¢ retencyjna (robacza) 048 [m]
Kat rurociagu doplywowego 2 °1 Objetosé retencyjna 0.24[{m3]

$rednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ] Czas napeiniania 1.34 [min]
“sedna dna rurociagu doplywowego 3 [m} Liczba pomp 11-1
Kat rurociagu doplywowego 3 [ Dopuszczalna liczba wigczeit 1292 [1h]
Typ pompy: NURT 50 PZM 0.75/SZ-2
Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé 13.20[m3/h} 1 pompa
Podnoszenie 8.00{mj} Wydajnosé pompowni 16.19 [m3/h}
Moc 0.75 W] Wydajnosé pompy 16.19 fm3/hj
Obroty pompy 3000 fobr/min} Wysoko$§é podnoszenia 6.66 fmj
Moc poblerana 2 sieci 1.08 KW
Wymagane parametry pom Sprawnos¢ agregatu 0.27 i-1
ymagane p Ty pompy Czas pompowania 269 min}
Wydajnosé 11.88[m3/n} Liczba wigczent 16.73 [1/h]
Podnoszenie 4.57 [m} Zuzycie jednostkowe energii 0.0875 [KWh/m3]
Koszt jednostiowy 0.0202 [2¥/m3]
Elementy uktadu tiocznego
Wydajnosé obliczeniowa Q = 16.19 [m3dMm} Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu Hosé Srednica wew.[mm] Opéor m] V przept. {mis]
0 Plonbt 1 50.00 107 229
,\i Rura PE80czSDR 17-83 50 554 323 187




ui. Armii Krajowej 40 : fax (077)416 23 48

4% - 304 Bezeg fgdl weremeprozet.com.pl
BRZEG 1ot {07} 416 4031 wanalh - marketing@meprozet.com 5l

@ MEPROZET BRZESKA FABRYKA POMP | ARMATURY

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ Meprozet'
PROJEKT: Bez nazwy

Zbiornik: P, D=800
Konstrukcja: (Nieprzejazdowa)

WEAZ
0.20 / Rzedna pokrywy
,d_...__—-

Y T T 0.00 / Rzedna terenut
rrrrr i L

. 230/ Rzedna posadowienia

\7 Kat ﬁ Srednica
[°1 [mm]
Daplyw 1 270 160

Doplyw 2 - -
Doplyw 3 - -

e UWAGA:

1) Katy poloZenia KkroGeow doplywu liczone
zgodnie z rachem wskaz6wek zegara od
krééca wylotu (oczrego)

2) Rzedna krééca “Doplyw 1" stanow dang
uwzgledniang w algorytmie wymiarowania
zbiornika
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Arkusz Iinformacyjny

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Zastosowanie AVTE regulator temperatury majgcy zastosowa-
nie do regulacji temperatury w wymiennikach
pojemnoiciowych, wymiennikach ptytowych,
podarzewaczach olejowych itp. Zawdr zamyka
sig przy wzroscie temperatury.

Regulator sktada sie z zaworu regulacyjnego,
clementu termostatycznego i nastawnika tem-
peratuty. W skiad elementu termostatycznego
wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypetnienie
czynnikiem termostatycznym.
Montaz na rurociagu zasilajgcym lub powrot-
nym, zalezy od typu czujnika {zakresu nastaw
temperatury).
Dane podstawowe:
+ PN16; DN 15, 20,25
« k,1.934,55m¥h
« Zakresy nastaw: 0-30 °C/ 20-60 °C / 30-100°C
« Temperatura czynnika: -25-+130°C
o Czynnik
-waoda obiegowa / woda z glikolem do 30%
«  Przylacza:
- Gwint wewnetizny
- Gwint zewngtrzny {zlgczki do spawania
i z gwintem zewnetrznym)
Zamawiane Regulator AVTB
Zakres [ Maks. Gwint wewnetrzny Gwint zewnetrzny
Rysunek pn | " tem
. | | =Y, Potacrenie \ Polaczenie
oy 3 o ? D D
G m3h) | ey 1S0 771 Nrkat, 150 22811 Nr kat.

% Regulater zawiera kapitarg di. 2m 0-30 55 Q03N2232% QO3N5101Y
(poza adnotnikiem ) idawik 15 | 20-60 | 19 20 Rp¥: |003NE2297| Gu%A | 003N5114%
uszezeiniajgey zapewnigjgey - -~
montaz czujnika bezposrednio w 30-100 130 DO3NBI14TD G03N5141%
rurociqgu. Kieszeri de czujnika jest 0-30 55 003N32329 0O3N5102%
wypoesaienierm dodatkawym. - N

2 Zmalymczuaikiem @ 9,5 x 180, 20 20-60 34 90 Rp% GO3N82302 G1A QO3NS51152
Zalecany montazna powrociez 30- 160 130 QO3NB1423 G03N5142%
symienn {czujnikcieplejszy od 0-30 55 003N4232% OO3NS5103
2 i, = .

A Zmalym czujnikiem @ 9,5 150, 25 20-80 55 90 Rp1 003N82532 | G1uA O03N51167 |
montaz dowoley. Diugosc loplary 30-100 130 003N81439 003N5143%|

% Fezujniidem O 18x 210 dostepny na Kapilara diugosci 2m
specjoine zamdwienie . Akcesoria

Przykad: Rysunek | Typ DN Nr kat.

Regulator temperatury, DN 15, 15 GOBHBS08

k,; 1.9, PN 16, zakres temperatus ) )

30- 100°C, £, 130°C, gwint zewn. C@i 1@:} ZHaczki do spawania 20 003HE909

25 003HE910

- 1x Regulator AVTBDN 15 15 R1” 003H6902

Nr kat.:003N5141 Ziaczki z gwintem 20 R 002HE03
E@ @:D zewngtiznym

Qpgjade wybc_)m: 25 R Q03H5904

- Ix Kieszerido czujnikaz R, % x Mi4x 1 mm, mosiadz 182 mm, bez dlawika 013U0290

m-os:qqzu Nr kat.: 0.13"’0‘290 X . R, Y2 x M18x 1,5 mm, stal nierdzewna 182 mm, z diawikiem 003N0196

- Ix Zigczkidospawania Kieszett czujnika " o

Nr kat.: 002H6508 R, % x M22 x 1 mm, rosiadz 220 mm, 2 dlawikier BO3NO0O50
R, % x M22 x 1 mm, stal nierdzewna 220 mim, z diawikiem 003N0192
Piericienie izolujace (AVTR 30 - 100) 003N4022

DH-SMT/S1

VDLIK.Z1.49 © Danfoss 02/2006




Denfol

Arkusz informacyjny  Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Zamawianie (cigg dalszy} Czeéci zamienne
Rysunek |Typ dia Nr kat.
Zestaw naprawczy DN 15 003N4006
Dwie przepony, dwie uszczelki typu O-ring, jeden gumowy DN 20 003N4007
grzybek zaworu, jedna tubka smaru i ostem $rub do oston zaworu DN 25 003N4008
Zespdl termostatyczny 0 - 30-°C, czujnik @ 18x 210, 2m 003N0075
Zespdt termostatyczny 20 - 60 °C, czujnik @ 9.5 x 180, 2m Q03N0130
Zesp6t termostatyczay 30 - 100 °C, caujnik £ 9.5 x 150,2.3m QO3NO13Y
Uszczelka do dlawiks R x M14x 1 mm 1308090
Dane techniczne Srednica DN 15 20 25
Kus m¥/h 19 34 55
Cisnienie nominalne PN 16
Max. réznica ciéf. bar 10
Czynnik Woda obiegowa / woda z glikolem 30%
pH czynnika Min. 7, max. 10
Temperatura czynnika -25-+130°C
¢ ) Materiat
' Gwint wewn. MS 58, kuty na goraco, DIN 17660, {2.0402), CuZnd4oPb2
Korpus zaword -
Gwint zewn. Mosiadz odporny na odeynkowienie, BS 2872/CZ132
Grtazdo rawory Stal Cr Ni, DIN 17440, (1.4301)
Grzybek zaworu NBR
Trzpien Mosiadz odporny na odcynkowienie, BS 2872/CZ132
Pozostale czgdci metalowe Mosigdz edporny na odcynkowienie, BS 2874/CZ132
Membrana, O-ring EPDM
Czujnik temperatury Miedi
0-30°C R152 A, C2HAR2
Zakres temperatur / czynnik 20 - 60 °C Butan R600, C4H10
termostatyczny 30-10°C Dwutlenek wegla, CO2
Zasada dzialania
m———-— &
N g
[ z
1
b -
Powolne uklady reguladii, zakres nastawy 30-160°C
Szybkie uktady reguladji, zakres nastawy 0 - 30 °C/20- 60°C
2 VD.JK.Z1.49 © Danfoss 0972005 DH-SMT/SI
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@ REKREACJA (w istn. budynku szkoly) POS. CERAMICZNA 47,6 m2
@ WIATROLAP LACZNIKA POS. CERAMICZNA 9.9 m2 - T 7 _“1 ”ﬂ T —T I I B
‘ e % 7LA 160
@ tACZNIK Z POCHYLNIA POS. CERAMICZNA 74,0 m2 | % | SK 3.00 m
@ ARENA SALI GIMNASTYCZNEJ WYKL. SPORTOWA (np.. GAMRAT) 992.1 m2 :
: |
@ KORYTARZ SPORTOWY Z WIATROLAPEM POS. CERAMICZNA 101,3 m2 . | -
@ SZATNIA OGOLNA POS. CERAMICZNA 19,8 m2 , 1 T i Ne-1
it :
] 4
i i i
POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKLADZINA PVC 19,8 m2 !
o ‘“ | B
@ PRZEBIERALNIA DZIEWCZAT WYKLADZINA PVC 20,5 m2 Ly s AL
UMYWALNIA DZIEWCZAT POS. CERAMICZNA 5,9 m2
; "
@ POMIESZCZENIE NATRYSKOW DLA DZIEWCZAT POS. CERAMICZNA 13,0 m2 S Ne—1
WEZEL SAN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PQS. CERAMICZNA 6.5 m2 l
@ Ww.C POS. CERAMICZNA 1.6 m2
@ POMIESZCZENIE PORZADKOWE POS. CERAMICZNA 38 m2 |
@ UMYWALNAI CHLOPCOW POS. CERAMICZNA 12,3 m2 :
i
POMIESZCZENIE NADRYSKOW DLA CHLOPCOW POS. CERAMICZNA 13,0 m2
@ w.C POS. CERAMICZNA 1,6 m2 | !
PRZEBIERALNIA CHLOPCOW WYKLADZINA PVC 20,5 m2
i
@ GABINET W.F WYKLADZINA PVC 10,6 m2
WEZEL SANITARNY W—F POS. CERAMICZNA 4.4 m2 i)
PRZEDSIONEK POS. CERAMICZNA 3.6 m2
W.C MESK! POS. CERAMICZNA 4,7 m2 {
@ W.C DAMSKI PQOS. CERAMICZNA 3,1 m?2
i
! @ MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO WYKLADZINA PVC 94,0 m2 ! '
. ]
] RAZEM PARTER Pu =1 483,6 m2 = e =l
i 1 f— o —_ %
&\ | | — N1-17 ; 1 i i =% 1
| 23 %i :7) N1-16 2 N1-12 NM=T1 14 PN Do o4 g
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