WOJT GMINY POPIELOW
ITR.ZP.271.06.2011. MK

Popielow, dn. 09.06.2011r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa straznicy
OSP w miejscowosci Popielow przy ul. Dworcowej”.

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
na w/w przetarg, Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
wyjasnia, co nastgpuje:

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢sciowe robot na koniec kazdego miesigca
zgodnie z harmonogramem wykonywanych robét ?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie miesigczne zgodnie z harmonogramem robot.
Stosowne zmiany zostang wprowadzone do zalgcznika nr 7 do SIWZ ,.Projekt umowy” w § 3

Pytanie 2:
Prosze o podanie danych technicznych drzwi D7 i D8

Odpowiedz:
Drzwi D-7 i D-8 nalezy wykonaé, jako dwuskrzydlowe wewngtrzne drzwi wg katalogu
wybranej firmy przy czym wymiar najszerszego skrzydla w swietle otworu nie moze by¢
mniejszy niz 90 cm - kierunek otwierania wg rysunku. Kolorystyka jak pozostatych drzwi
wewnetrznych.

Pytanie 3:
Prosze podaé pozycje przedmiaru w ktérej sg ujete drzwi Dz0 i D2

Odpowiedz:
drzwi DZ 0 — poz. 6.9 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peine o pow.
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone o odpornosci ogniowej,
drzwi D2 - poz.6.6 Drzwi dwuskrzydlowe z ksztaltownikoéw aluminiowych z przektadka
termiczng systemu P1 50

Pytanie 4:
Prosze o sprecyzowanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ okna czy aluminiowe czy z PCV,
gdyz opis dz. 3.9 ,,Stolarka okienna i drzwiowa™ jest nieprecyzyjny.

Odpowiedz:
Stolarke okienng nalezy wykona¢ z PCV. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wykonanie
stolarki okiennej z aluminium lub drewna.

Pytanie 5:
Prosze o zatgczenie dokumentacji technicznej lub podanie obmiarow/wymiaréw balustrad
umozliwiajacych dokonanie wlasciwej wyceny

Odpowiedz:
Balustrady na klatkach schodowych wykona¢ zgodnie z rysunkami o wysokosci h=110cm
Balustrade montowaé w taki sposéb by nie powodowa¢ zmniejszenia szeroko$ci biegow
schodowych
- balustrada przy schodach w wiezy w rzucie dlugos$¢ — 17,70mb
- balustrada przy schodach gtéownych — 7,50mb

Pytanie 6:
Prosze podaé ile ma by¢ wentylatoréw firmy Smay typu K 80, a ile KK 125. W przedmiarze
podano jedynie faczna ilos¢. [

Odpowiedz:

Nalezy przyjaé¢ do wyceny wentylatory KK80- 8szt i KK125 -7szt.




